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OPIS TECHNICZNY T

do projektu féchnicznego inétalacji elektrycznych wngtrzowych przebudowy
budynku stotéwki na budynek biblioteki publiczne;j.

Podstawa opracowania

I

1. zlecenie Inwestora;

2. podkiad budowlany;

3. obowiazujace przepisy i normy.

IL. Parametry techniczne

1. napigcie znamionowe * Un =230/400 V
2. moc zainstalowana Pi=17,5 kW
3. moc szczytowa Ps = 14,0 kW
~ 4. wspblczynnik mocy cosp = 0,97
5. uklad sieciowy TN-S
6. ochrona dodatkowa samoczynne wylaczanie zasilania
IIL. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych elementéw:

. Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej budynku (za wyjatkiem wiz)
. wlz (umocowanie) i tablica rozdzielcza RGB;

. instalacja odbiorcza o$§wietlenia i gniazd wtykowych;

. instalacja teletechniczna

. instalacja przeciwprzepigciowa;

. instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych:

. instalacja odgromowa. ' ‘
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IV. WIlzi tablica rozdzielcza RGB

Istnicjacy budynek stoléwki posiada zasilanie kablem YKY 4x10mm’ z tablicy TG
budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ktére nalezy podlaczy¢ do projektowane]
tablicy RGB. Przebiegajacy w piwnicy kabel nalezy umocowaé za pomoca uchwytéw na
tynkowych. Tablicg zainstalowa¢ na wysoko$¢ 1,6m od podlogi. Tablice wykona¢ na bazie
typowych prefabrykowanych rozdzielnic typu RW, IP 30 wyposazajac jq w:

a) rozlacznik gtéwny z funkcja pozarowego wylaczania pradu — dwa punkty;

b) wylaczniki ochronne réznicowopradowe 0,03 A;

* ¢) wylaczniki instalacyjne nadmiarowe typu S31...;

d) tréjfazowy ochronnik DEHNguard;

e) gsu, miejscowe potaczenia wyréwnawcze oraz uziom Ru<10Q.
Wyposazenie tablicy RGB wg rys. nr 1.




V. Obwody odbiorcze -

Instalacje elektrycznie wykonaé¢ jako nowe przewodami YDYzo na napigcie 750V
ukladane podtynkowo (min. 5mm) w ukladzie sieciowym TN-S zgodme Z opisem na rys.
or 1.

Przewidziano zastosowanie osprzgtu natynkowego, a w pomieszczeniach piwnicy
i tazienkach bryzgoszczelnego.
Wysoko$¢ mocowania osprzetu :
— laczniki - 1,4 m od podtogi,
— gniazda wtykowe i teletechniczne - 0,25 m od podtogi,
— gniazda w tazience i pomieszczeniu socjalnym — 1,1 m od podtogi
W obwodach eswietleniowych zastosowa¢ oprawy zgodnie z podanymi na rysunkach.
Oprawy o$wietleniowe instalacji o$§wietlenia awaryjnego musza posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP.
Nat¢zenie oswietlenia pomieszczen:
" - czytelnia i pomieszczenie biurowe — 500 1x,
- wypozyczalnia z regatami, szatnie, tazienki, pomieszczenia techniczne — 200 Ix,
- komunikacja — 100 Ix.
W lazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze i polaczyé do szyny PE
tablicy RGB.

VL. Instalacja teletechniczna.

Z szafy krosowniczej SK pomieszczenia 0/9 Wyprowadzw okablowanie typu UPT
4x2x0,5 kat. 5S¢ do projektowanych wypustéw i punktow elektryczno-logicznych (gniazda
2xRJ45 Se).

Przewody ukladaé pod tynkiem (min. Smm) i w listwach ostonowych. Instalacja
informatyczna i telefoniczna jest wspolna W szafie dokonaé opis6w i nanie$¢ numeraCJQ
gniazd.

Instalacj¢ alarmowa wykona¢ zgodnie z rys. 5 i 6. Centralkq instalacji alarmowej
wyposazy¢é w modul powiadamiania GSM oraz sygnalizator zeantrzny Centralke
zaprojektowano w pomieszczeniu 0/9.

Szaf¢ SK oraz centralke nalezy potaczy¢ do szyny PE tabllcy RGB przewodem LgY 10.

VIL. Instalacja przeciwprzepigciowa

4

Ochrona od przepi¢¢ atmosferycznych i laczeniowych zrealizowana bedzie za pomoca
trjfazowego 4p ochronnika DEHNguard o pradzie znamionowym 40kA, zamontowanego
w tablicy RGB. Dodatkowy uklad ochronny w postaci gniazd z ochronnikami klasy D
zainstalowa¢ w szafach SK i CA.

VII. Instalacja ochrony od pqraieﬁ\

Zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych” jako sSrodek ochrony przeciwporazeniowej projektuje si¢ dla
- rozdzielnic i instalacji z nich zasilanych ochrong polegajaca na izolowaniu czesci czynnych
a uzupelieniem jest szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S.




-

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest realizowana za pomoca
wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych, zastosowanych w poszczegélnych
obwodach instalacyjnych oraz ‘wylacznika réznicowopradowego o pradzie zadzialania
Ian= 30 mA, zainstalowanych w tablicy RGB.

W obwodach gniazdkowych nalezy zastosowaé gniazda wtyczkowe ze stykami
ochronnymi, do ktérych nalezy podlaczy¢ przewdd ochronny PE. Przewod ochronny PE
nalezy rowniez doprowadzi¢ do wszystkich wypustéw o§wietleniowych.

Nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze przylaczajac do szyny PE tablicy RGB listwy
miejscowych polaczen wyréwnawczych, wszystkie metalowe ciagi instalacyjne
wprowadzone do budynku, oraz wykona¢ polaczenie z uziomem otokowym budynku oraz
ze zbrojeniem fundamentu. Jako przewody wyréwnawcze od listew miejscowych potaczen
wyréwnawczych zastosowac przewod LgYzo 16/10/4 mm?’ pt lub w rurkach RL 18.

-

VIIIL. Instalacja odgromowa.

" Rozbudowg instalacji odgromowej wykona¢ poprzez ochrone na dachu wentylatoréw
dachowych — antenki z drutu FeZn @ 7 mm. Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia
budynku nie powinna przekraczaé 10 Q.

VIII. Uwagi koncowe

1. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji obwodéw, skutecznosci
ochrony przeciwporazeriiowej i rezystancji uziemienia.

2. Catosé robét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

3. Przejscia przewodéw instalacji elektrycznej, alarmowej i teletechnicznej pomigdzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa ognioodporna w odpowiednie;j klasie
odpornosci ogniowej i to miejsce oznaczy¢.




-

OBLICZENIA TECHNICZNE

I.  Bilans mocy, dobér zabezpieczen i przekroju przewodéw wiz

Tablica T P;=17500 W przy kj = 0,8
P, *Kj 17 500 * 0,8
Iy = = =209 A

1,73 * Ug* cos@ 1,73 * 400 = 0,97

Istniejacy obwod zasilajacy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem 3x32A. .
Dobrano wlz zasilajacy — YKYZo 4*10 mm?

I<L<I, 20,9A<32A<52A

I,<1,451, 29,03 A<75,4A doboér prawidtowy

II. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu
instalacji.

ITI. Obliczenie spadku napiecia w instalaciji odbiorczej

Obliczenia przeprowadzono dla najdalszego gniazda 230 V zasilanego z tablicy RGB

2%10°«P*1 2% 10°*2,5 %38 ,
Auo, = = : =2 6% < 4%
y* S * U2 56* 2,5 * 2307

Spadek napiecia nie przekracza warto$ci dopuszczalne;j.




TABUCA RGB , ) __ .. SCHEMAT ZASILANIA
RW 4x24 IP 30 zamykana na klucz :

5. 96204 YDY20 5x4 conkata won
g gG16A | | _ YDYt0 525 wioda
L Brea Yrio325 Kimatyzator pomiaszezenio /9
- eiea YDYi0 325
_iBea YDYi0 325
! B10A YDY20 32,5
A Btoa mm 23 contrala alarmowa
Q. B16A30 mAtyp A YDY20 325 @ —
B16A30 mAtypA . YOYi0 325 ) I .
L. B16A30mAtyp A YOV 325 % mmmﬁ
B16A30 mAtyp A > V20325 ] e s
3 B16A 30 mA typ A YDY20 325 ] o : o
Eg}i, B 16A 30 mAtyp A YDYi0 32,5 {%] ::: x
y, B16A30 mAtyp A YDY20 32,5 @ piazta pomi 05
[l B1GA30mAtpA YDVi0 325 (8™ triarta mem
E!L B16A30 mAtyp A YDYZ0 325 @ izt g
YDY#0 325
41 B16a —C  onazda piunicy
4} Bisa YOY20 32,5 . . 5 i
\{Lam PRy C gniazda pomieszczenia 0/10-013
d.LmGA YDY#0 32,5 v m ! 3 0B
o o2s — gniazda pomieszczenia 0/6; 0/10
~if s1ea . ! v
. 40 - gniazda pomieszczenia 0/4; OY5; 077
3 In=40 A/30 mA ‘ L \“LLBE?‘ ‘ YOY20 325 1|@ piazta pomeszzzani 0103
3t coa YDY203x15 1| I
3! 8108 YDY203x15 I
j ° rezerwa
Yio
J.LBWA YDYZ0 3x1,5 j] ezorwa
\'iLB‘IM YDYzo 3x1.5 } o piuticy
A B1oa | YDY203x15 ][ P . .
3 B10a ’ r YDY203x15 ‘{ ot
4! Bioa YDY203x15 ‘{ ‘ -
e YOY2 315 ]l 0104
N
. LS ¥
4xDEHN ‘
QIn=63A y T
X 0
.
PE
Y 2 [ — 8 ,
= OCHRONA OD PORAZEN:
szyna whomalaca co. W samoczynne wylaczanie zasilania
Dropr hndamart el SKiCA : ukiad sieci TN-S
. elementy metsiowe iejscowe pol. wyrtw, kzienki polaczenia wyrownawcze
= NWESTOR:
uziom szpitkowy Ru<1082 JEDNOSTA PROVEKTOWA:
el b Powiatowy Oérodek Rozwoju Edukaji
ul.Smetka 5, 11-500 Gizycko BIUROP! ROJEKTOWE mgl' inz Aﬂdlze] TUfaklerCZ
TG budya Poracs Pych.-Podag. N 11612 Kruklanki, ul. Osiedle Stoneczne 15
b 1 PRZEBUDOWA STOLOWKI CKUIDN NA BIBLIOTEKE
. - -
Schemat zasilania o , ; 1
Q\/ \’xmgr inz. Andrzej Turaldewicz
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